T,

Vodohospodarské inzenyrské sluzby, a.s. SN
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-~ Laboratof VIS, K¥izova 47, 150 00 Praha 5 NN *
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Zéakaznik:

Obec Radéjovice
Rad¢&jovice ¢.p. 10
25168 Kamenice

Protokol o zkousce ¢. 2022/3129

Misto odbéru:
Odbér provedl:

Ptijem provedl:

Laboratoi VIS Blahova
Blahova Libuse
Klasifikace vzorku:

Nazev rozboru

* teplota vody

* volny chlor

chut

pach

barva

konduktivita

pH

zékal

CHSK Mn

amonné ionty

dusi¢nany

dusitany

mangan AAS-F

zelezo

Escherichia coli

koliformni bakterie

pocty kolonii pfi 36 °C

pocty kolonii pii 22 °C

zivé organismy (mikroskop.obraz)
pocet organismu (mikroskop.obraz)
abioseston (mikroskop. obraz)

teplota vzorku pfi méfeni konduktivity 25 °C
teplota vzorku pti méfeni pH 25 °C

Kvalitativni vysledek ke zkou$ce abiosestonu:
Mineralni a Zelezité ¢astice velikosti do 20 pm.
Legenda:

MH-mezni hodnota, NMH-nejvyssi mezni hodnota
* méfeni provadéna v misté odbéru

Datum pifijmu: 26.09.2022

voda - pitna, vefejné zasobovani

Stredocesky kraj, Rad&jovice, &.p. 10, OU, kuchyiika, diez

Vysledek Jednotka

14.6
0,27
ptijatelna
piijatelny
<350
62

7.4

< 0,70
1,1

< 0,050
< 1,0

< 0,010
< 0,010
< 0.050

N OO O O OO

°c
mg/l

mg/l Pt

mS/m

ZF(n)

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l
KTJ/100 ml
KTJ/100 ml
KTJ/ml
KTJ/ml
jedinci/ml
jedinci/ml

%

AAS-F atomové absorpéni spektrometrie s plamenovou atomizaci

Datum odbéru: 26.09.2022

Datum dokonceni:

10:10 - 26.09.2022 10:30

Datum zahdjeni analyz: 26.09.2022
30.09.2022

Vypis limitni Nejistota Zpracovano

hodnoty ** méieni dle metody
SOP 49 ( CSN 75 7342)
0,3 (MH) +£10% SOP 52 (CSN ISO 7393-2)
SOP 53 (CSN EN 1622)
SOP 53 (CSN EN 1622)
20 (MH) SOP 54 (CSN EN 1SO 7887)
125 (MH) +3% SOP 10 (CSN EN 27888)
9.5 (MH) £3% SOP 11A (CSNISO 10523)
5 (MH) SOP 44 (CSN EN ISO 7027-1)
3 (MH) +7% SOP 4 (CSN EN ISO 8467)
0,5 (MH) SOP 3 (CSN ISO 7150-1)
50 (NMH) SOP 6 (CSN SO 7890-3)
0,5 (NMH) SOP 7 (CSN EN 26777)
0,05 (MH) SOP 23A
0,2 (MH) SOP 21 (CSN ISO 6332)
0 (NMH) SOP 37 (CSN EN ISO 9308-2)
0 (MH) SOP 37 (CSN EN ISO 9308-2)
40 (MH) SOP 34 (CSN EN ISO 6222)
200 (MH) SOP 34 (CSN EN ISO 6222)
0 (MH) SOP 38 (CSN 75 7712)
50 (MH) SOP 38 (CSN 75 7712)
5 (MH) SOP 39 (CSN 75 7713)

SOP 23A (CSN ISO 8288, CSN EN ISO 12020, CSN 75 7400, CSN EN ISO 5961, CSN EN 1233, CSN 75 7385)

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem k=2 (pro hladinu vyznamnosti 95 %)

a nezahrnuji prispévek vyplyvajici z odbéru vzorku.

Zkousky byly provedeny na adrese laboratofe, neni-li uvedeno jinak.

Odbér pitné vody byl proveden podle SOP 101 (CSN ISO 5667-5).
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Odbérovy protokol je na vyzadani k dispozici v laboratofi.
Informace o nejistoté vzorkovaciho postupu poskytne laboratof na vyzadani.

**Limitni hodnoty byly pfevzaty z vyhlasky MZd 252/2004 Sb. v platném znéni.

Vysledky zkouSek se tykaji pouze vzorki uvedenych v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Protokol muizZe byt reprodukovan

jediné cely, neuplny pouze s pisemnym souhlasem zkusebni laboratofe.
/
4
Bladi o

Ing. Zelnitkova Miroslava

V Praze, 30.09.2022 vedouci laboratofe
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