Wy,
Vodohospodaiské inzenyrské sluzby, a.s. S,
ZkuSebni laboratoF & 1213 akreditovang CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005 %
KFiZova 47, 150 00 Praha 5 K7
Telefon: 251556459 Fax: 257182458 E-mail: labor@vis-praha.cz L1213

Ziakaznik: Obec Radéjovice
Radgjovice &.p. 10
25168 Kamenice

Protokol o zkousce &. 2017/3678

Misto odbéru: Stfedoesky kraj, Rad&jovice, €.p. 50 pekdrna, socialni zaFizeni, umyvadlo
Odbér provedl: Laboratof VIS L.Blahova Datum odbéru: 28.11.2017
Piijem provedl: Martincové Alena Ing, Datum pfijmu:  28.11.2017 Datum zahdjeni analyz: 28.11.2017

vefejné zasobovani Datum dokonéeni: 07.12.2017

Klasifikace vzorku: voda - pitnd

20,9 J °c ' ) SOP 49 ( CSN 75 7342) '

* teplota vody

chut’ piijatelna SOP 53 (CSN EN 1622)

pach plijatelny SOP 53 (CSN EN 1622)
teplota vzorku pfi méfeni konduktivity 214 °c

barva < 50 mgip 20 (MH) SOP 54 (CSN EN IS0 7887)
konduktivita 55 mS/m 125 (MH) +3% SOP 10 (CSN EN 27888)

pH 7,0 6,5 (MH) £3% SOP 11A (CSN ISO 10523)
teplota vzorku pfi méfeni pH 21,1 <«

*volny chlor 0,13 mgn 0,3 (MH) SOP 52 (CSN ISO 7393-2)
zakal < 0,70  ZF@m) 5 (MH) SOP 44(CSN EN ISO 7027-1)
CHSK Mn 0,19  mgn 3 (MH) +5% SOP4 (CSN EN ISO 8467, Z1)
amonné ionty < 0,050 mg 0,5 (MH) SOP 3 (CSN ISO 7150-1)
Zelezo < 0,050 mgn 0,2 (MH) SOP 21

mangan AAS-F 0,010  mgn 0,05 (MH) +15% SOP23A

dusi¢nany < 1,0 mgn 50 (NMH) SOP 6 (CSN 1SO 7890-3)
dusitany < 0,010 mgn 0,5 (NMH) SOP 7 (CSN EN 26777)
Escherichia coli 0 K1/100 mI 0 (NMH) SOP 35-1(CSN EN ISO 9308-1,A1)
teplotni test Negativni 10 ml SOP 36

koliformni bakterie 0 KTJ/100 ml 0 (MH) SOP 35-1(CSN EN IS0 9308-1,A1)
kvasna zkouska Negativni 10 ml 0 (MH) SOP 36

pocty kolonii pfi 36 °C 0 KTyml 40 (MH) SOP 34 (CSN EN IS0 6222)
pocty kolonii pfi 22 °C 0 KTyml 200 (MH) SOP 34 (CSN EN 180 6222)
Zivé organismy (mikroskop.obraz) 0 jedinci/ml 0 (MH) SOP 38 (CSN 75 7712)

pocet organismu (mikroskop.obraz) 0 jedinci/ml 50 (MH) SOP 38 (CSN 75 7712)
abioseston (mikroskop. obraz) 1 % 10 (MH) SOP 39 (CSN 75 7713)

Legenda: MH-Meznd hodnota, NMH-Nejv. meznd hodn

SOP 23A (CSN IS0 8288, CSN 1SO 9964, (‘SN EN 1SO 12020, :SN 75 7400, CSN EN IS0 5961, CSN EN 1233, (:SN 75 7385)
Vysledky zkoudek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozdifena nejistota s koeficientem k=2 (pro hladinu vyznamnosti
95%). Uvadéna nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho postupu.
*¥*Limitni hodnoty byly pfevzaty z vyhlasky MZd 252/2004 Sb., kterou se stanovi poZadavky na pitnou vodu,rozsah a Cetnost jeji
kontroly. Tyto hodnoty nejsou pfedmétem akreditace.
Komentaf k biologickému rozboru

Abioseston - ojedinéle minralni, méne Zelezity detrit, velikost &astic do 20 um
Laboratof je zptsobila aktualizovat normy identifikujici zkusebni postupy.
Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorka uvedenych v tomto protokolu a nenahrazuji jiné dokumenty. Protokol maze byt reprodukovan
jeding cely, netiplny pouze s pisemnym souhlasem zkusebni laboratofe. _
Laboratof ru¢i za kvalitu odbéru pouze u vzorki odebranych pracovniky laboratofe (oznateno Laboratof VIS),

N - \Ing. Alena Martm

V Praze, 11.12.2017 (2 - | vedouci laboratofe

Laboratorni informaéni a manaZersky systém ANA-LAR pro Windows N A Protokol: 2017/3678, strana: 1 41




